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Controles sporadigues
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BASES LEGALES : OIBT

Taches de surveillance selon art. 33 :

= veillent a obtenir le rapport de sécurité pour les
installations alimentées par leurs réseaux

= vérifient ponctuellement I’exactitude du rapport de
sécurité

= conservent les rapports de séecurité jusqu’au
prochain contréle périodigue mais au moins 5 ans

= fiennent un registre des installations

= dénoncent a I'Inspection les installateurs, controleurs,
propriétaires qui sont en infraction

= effectuent des controles sporadiques art. 39
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Groupe E
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Contréles sporadiques
exécutes par I'exploitant
Art. 33

En cas de défauts constatés, lors des contrbles
sporadiques :

=~ Facturation de I’'intervention au propriétaire (charge a
lui de se retournercontre son prestataire)

=~ En cas d’erreur grave ou d’insuffisances répétées, les
dossiers seronttransmis a I’'lnspection.
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CONTROLES SPORADIQUES EN CHIFFRES

Types de controles sporadiques

Al : suite a la réception d’'un RS final ou de réception

RS +cp:  suite ala réception d'un RS périodique ou contrble de
rattrapage

Autres : appels de clients, litiges avec organe de contrdle ou

installateurs, visions locales avec installateurs ou
contrbleurs, problemes de comptage, problemes
remontés par les releveurs, ATC, controles de
chantiers, provisoires, installations PV, etc
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CONTROLES SPORADIQUES EN CHIFFRES

Sporadiques effectués

1200
1000
800
600
400

200

2017

m Al mRS+cp mAutres

Groupe E Information installateurs et organes de contréle - Mars 2018 10



groupe(®

CONTROLES SPORADIQUES EN CHIFFRES

Sur les 400 controles exécutés en 2013
80% avec rapports de défauts

5 contacts de protection sous tension dans des prises !
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SPORADIQUES SUITE A UN Al

Gravité des déefauts en %
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SPORADIQUES SUITE A UN RS PERIODIQUE OU CP
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SPORADIQUES AUTRES
Defauts releves
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DEFAUTS MORTELS ; group e@

Organes sous tensions accessibles
PE sous tension

Parties conductrices sous tension
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DEFAUTS GRAVES : groupe(®

Manque DDR (FI)
Terre non alimentée (prises et appareils)
Liaisons equipotentielles incompletes

Protection des personnes non respectée (temps de déclenchement,
etc)

Selon une information de 'ESTI parue en suisse en allemande,
lorsqu’il y a des fauts graves et mortels :

| "
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DEFAUTS GRAVES RENCONTRES :

* Prises avec contact de protection non alimenté
« Appareils avec mise a terre non raccordee

* Prise de terre non executée ou non terminée

* Quvertures sur les tableaux électriques
 DDR (FI) manquant

« Equipotentialité non complete ou non réalisee
« Section des conducteurs

» Prise trop pres de la douche ou baignoire
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DEFAUTS MINEURS RENCONTRES : groupe(®

» Dossier technique incomplet ou inexistant (RS, PM, schémas, plans,
documents techniques divers, documents pour le solaire)

» Etiguette du fabriquant sur les tableaux

« Désignation des groupes sur les tableaux
 Champ tournant

* Repérage bornes neutre et terre

» Blocage PAC (pompe a chaleur)

 Dans CSG ligne de terre arrivant par le bas

* Prises 10A protéegées a 16A

» Appareils dans la zone 2 salle de bain non IP X4
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AUTRES DEFAUTS COURANTS : ngUpG’@

Groupe E

Défauts non supprimés (rattrapage)

Fusibles maquillés non relevés dans le rapport mais par contre
plusieurs bricoles n'amenant aucune sécurité supplementaire

Défauts lors de remises en état de phase-neutre croisés ou terre
manquante
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QUELLES ENTREPRISES CONTROLEES EN 2017 ? gr oupe@

128 difféerentes entreprises d'installation qui ont fait un/des RS
39 difféerents organes de contrbles qui ont fait un/des RS

4 entreprises dénoncees a I'ESTI
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INSTALLATION PAC
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SPECIFICITES COMPTAGE groupe(®
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. 1101/
"4

www.esti.admin.ch

Type/No de l'autorisation : autorisation de contrdler / K-00730
Titulaire

Nom : Groupe E Connect SA

Entreprise : Qui

Adresse : Route du Madelain 4, 1753 Matran (FR)

Teéléphone : +41 26 429 29 29 (%

Fax: 026 429 29 99
Autorisés a controler

Nom, prénom: Beaud, Michel

Bertschy, Cédric
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Prescriptions des distributeurs d’électricité (PDIE)
CH

7.10 Cablage des équipements de mesure

(5) Le cablage des appareils de mesure (entrée et sortie) doit étre identifié sans équivoque et durable-
ment.

(6) Les tubes situés derriére les panneaux d’appareils doivent étre disposés latéralement de maniére a
laisser suffisamment de place pour le cablage des boucles.
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SECURITE - groupe(®

Prescriptions des distributeurs d’électricité (PDIE)
CH

7.10 Cablage des équipements de mesure

(8) Les extrémités nues de conducteurs non utilisés pour les équipements de mesure doivent étre pro-
tégées de tout contact fortuit (IP2Xc).
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SECURITE : groupe(®

Danger
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PDIE suisses




OIBT 2018




OIBT 2018
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RESPONSABLE TECHNIQUE
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REALISATION DES TRAVAUX
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ANNONCE DES TRAVAUX
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ANNONCE DES TRAVAUX

Numéro de
compteur

Q / indispensable lors

de transformations

Description bréve
indispensable
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CONTROLE DE RECEPTION

Groupe E
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CONTROLE DE RECEPTION

INSTALLATIONS DE PRODUCTION < 30KVA

« Demandes RS de réception pour les installations de <30kVA et Al daté
>31.12.2017

» Dans le courrier il sera précisé au propriétaire gu’il peut faire effectuer la
certification des garanties d’origine en méme temps que le contrdle de
réception

* Une liste des organes de contrdles accrédités pour effectuer ces
certifications sera jointe a la demande RS

» Groupe E ne proposera plus la certification des garanties d’origine dans
son catalogue de prestations
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PERIODICITE DES CONTROLES
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PERIODICITE DES CONTROLES
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PERIODICITE DES CONTROLES
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Portaill GRD
ElektroForm 2015
InfraData Express




PLATEFORME CLIENTS

Afin d'améliorer le traitement des document et de faciliter 'ordonnancement vers les
bonnes personnes, une plateforme online est a disposition de nos clients.
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UTILISATION DE LA PLATEFORME CLIENTS

Toute personne aura acces a la plateforme.

Il suffira de s’inscrire et ensuite il sera possible d’envoyer des formulaires selon le
genre d'utilisateur enregistre.

La plateforme permettra aux utilisateurs d’'importer certaines données du batiment
«online», (adresse, type de batiment, N° de compteur et propriétaire de
I'installation), ce qui facilitera grandement le traitement des documents
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ELEKTROFORM 2015

(&) ElektroForm1s

Conteneurs  Données de base

BER

Gérer les projets

initions  Aide

@ Mode Dossier

=K

Rechercher dans tous les champs avec lcupe | 2 o

Met-clé: Date/mise en sevice  du: au:

RS échéant : du: HTH Dzrniérement trzité:  du: au:

Mouvellz recherche E]

Trowwé 1 Projes

|N° ordre Gerre de projet | Lieu Rue N°Imai| Exploitznt de rése4 N* AT |Année| Date/Mise en

B o003 Batiment neu? Fribourg Groupe E [f) 21 2018 31122018

Groupe E

[ HNouveau ]| Effacer |
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ELEKTROFORM 2015

T W

Genre de projet:

Projet crée par:

Responsable:

Groupe E

Genre de projet > Expl.deréseau > Rechercherinstall. » Dennées install. (7]
Sectewr: (@ Electro Gaz Eau

N* d'ordre : 0008

Mot clé : test

Délai / date de mize en service: 3112.2018

@ Bitiment neuf / raccordement meuf

() Transformation / Modification du raccordement existant

':::l Raccordement temporaire

() Contréle périodigue

EB::I Installateur: |Egger Fierre-Alain |Z||
) Contréleur: | |2“

EGGER =]

Annuler

< Retour Continuer >|

- MNouveau projet == 5

Genre de projet » Expl. de réseau > Rechercher install. > Données install. (7]

Elderésean: | @RI RN -

Stuaticn / données de I'installation : groupe @
(@) saisir s0l-méme

rapatricr de I'exploitant de réscau

< Retour I |C::r'|tin|..|er >| I Annuler
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Autoconsommation et photovoltaique




PARTAGEONS PLUS QUE L'ENERGIE
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